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dle seznamu 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/5/2026 - Nástavba budovy komunitního 

centra Nesedím, sousedím - Anastázova (DI č. 1) 

 
V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace. 
 
 
ČÁST A 
(01. 07. 2026) 

Dotaz č. 1 
List 05 - Vytápění, pol. 1/list 10 Plyn, pol. 110 
Žádáme o upřesnění vztahu mezi položkami souvisejícími s dodávkou a montáží plynového 
kondenzačního kotle, které jsou uvedeny v soupisech prací Vytápění i Plyn. Žádáme o potvrzení, 
ve které profesi mají být jednotlivé části dodávky a montáže kotle oceněny, případně o vymezení 
rozsahu prací určených k ocenění v jednotlivých soupisech. 
Odpověď 
Plynový kotel bude oceněn v položce vytápění, jak je uvedeno v popisu kotle v části plynu. Součástí 
ocenění plynu je pouze informace o připojení tohoto typu spotřebiče a tato položka bude oceněna 
jako práce na plynové větvi související s připojením tohoto spotřebiče. 
 
Dotaz č. 2 
List 03 - SO.01 - ASŘ, oddíl 3 - Svislé a kompletní konstrukce 
Položky: 
• 14 - Bednění nadzákladových zdí nosných - zřízení 
• 15 - Bednění nadzákladových zdí nosných - odstranění 
Žádáme o prověření správnosti výměr položek č. 14 a 15. Ve výkazu výměr je u obou položek uvedeno 
množství 34,991 m², které je shodné s objemem položky č. 17 - Nadzákladové zdi z lehkého betonu 
(34,991 m³). Žádáme o ověření správnosti výměr a případnou opravu výkazu výměr. 
Odpověď 
Položky č. 14 a 15 jsou ve shodné výměře 34,991 m2 - vychází z rozepsání pro atiky, jedná se o zřízení 
bednění a následné odstranění. 
 
 
 

Vaše značka:  Naše značka:  Vyřizuje:   V Praze dne: 08. 07. 2026 
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Dotaz č. 3 
List 03 - SO.01, oddíl 3 - Svislé a kompletní konstrukce 
Položka č. 16 - Výztuž nadzákladových zdí 
Žádáme o upřesnění způsobení stanovení množství, ke kterým konstrukcím se vztahuje množství 3,499 
t. Ve výkazu výměr je již samostatně oceněna položka 417361821 - Výztuž ztužujících pásů a věnců 
(0,913 t). Z projektové dokumentace není způsob stanovení množství položky č. 16 jednoznačně 
doložen. Žádáme o upřesnění výpočtu, případně o potvrzení, že nedochází k duplicitnímu započtení 
výztuže. 
Odpověď 
Jedná se o výztuž nově vzniklé atiky. V tonáži zadavatel zjistil nesrovnalost. Zadavatel opravil 
v aktualizovaném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Dotaz č. 4 
List 03 - SO.01 - ASŘ , pol. 92 a 93 
Ve výkazu výměr je dodávka asfaltového SBS pásu vykázána v množství 140,734 m², zatímco montáž 
pouze v množství 63,356 m². Dle cenových podmínek ÚRS je položka montáže určena pro jednu vrstvu. 
Z projektové dokumentace se však jeví, že hydroizolace je navržena jako dvouvrstvá. Žádáme 
o prověření správnosti výkazu výměr a potvrzení, zda nechybí položka montáže druhé vrstvy. 
Odpověď 
Zadavatel opravil v aktualizovaném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Dotaz č. 5 
List 09 - Plyn, pol. 117 - Membránový plynoměr BK G4 (4 m³/h) 
Ve výkazu výměr je uvedena položka „Membránový plynoměr BK G4 (4 m³/h) - dodávka -dodavatel 
plynu. Není zřejmé, zda bude plynoměr dodán a osazen příslušným distributorem plynu, 
nebo je součástí dodávky zhotovitele. Vzhledem k tomu, že nelze odevzdat výkaz výměr s nulovou 
cenou, žádáme o upřesnění způsobu ocenění této položky. 
Odpověď 
Položka je zde uvedena pro účely komunikace se správcem sítě za účelem osazení plynoměru. 
 
Dotaz č. 6 
a) List 03 - SO.01 
Při kontrole výkazu výměr s projektovou dokumentací (výkresy podlah) bylo zjištěno duplicitního 
započtení místnosti 1.07 - Vzdělávací místnost v položkách: 
• 775 - Podlahy skládané, pol. 175 
• 776 - Podlahy povlakové, pol. 185 
Žádáme o prověření správnosti výkazu výměr a případnou opravu. 
Odpověď a) 
Místnost 1.07 je uvedena ve VV pouze v podlahách skládaných. 
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b) Podlaží Místnost Dle PD Ve VV Poznámka 
1.NP 1.03 - WC invalidé + ženy Keramická dlažba Keramická dlažba + Povlakové podlahy Duplicitně 
2.NP 2.02 - Sprcha Keramická dlažba Keramická dlažba + Povlakové podlahy Duplicitně 
2.NP 2.03 - WC muži Keramická dlažba Keramická dlažba + Povlakové podlahy Duplicitně 
2.NP 2.06 - Vzdělávací místnost Dřevěné parkety Skládané podlahy + Povlakové podlahy Duplicitně 
Odpověď b) 
Zadavatel opravil v aktualizovaném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
c) Současně bylo zjištěno, že: 
• v 1.PP není ve výkazu výměr zahrnuta místnost 1.05 Schodiště (linoleum, 2,98 m²),  
• v 1.PP není ve výkazu výměr zahrnuta místnost 1.06 Chodba (keramická dlažba, 3,42 m²).  
Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění výkazu výměr, případně o jeho opravu, aby jednotlivé 
místnosti byly zařazeny pouze do odpovídajícího druhu podlahové konstrukce. 
Odpověď c) 
Zadavatel opravil v aktualizovaném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Dotaz č. 7 
a) Konstrukce balkónu 
Ve výkazu výměr je uvedena položka: 
90001.R - Kompletní provedení konstrukce balkónu včetně dodávky materiálu a povrchové úpravy 
dle STA a ASŘ části PD. 
Při kontrole předané projektové dokumentace jsme dohledali pouze architektonické pohledy 
s vyznačením balkónu. 
V předané projektové dokumentaci jsme však nedohledali dostatečné podklady pro jednoznačné 
ocenění této položky. 
Žádáme zadavatele o doplnění příslušné části projektové dokumentace nebo o upřesnění rozsahu 
položky tak, aby bylo možné konstrukci balkónu jednoznačně ocenit. 
Odpověď a) 
Zadavatel předkládá projektovou dokumentaci statické části, ze které je provedení balkonu zřejmé. 
 
b) Ve výpisu dveří jsou u jednotlivých typů specifikovány nové zárubně (ocelové, obložkové, 
systémové), avšak v legendě půdorysů 1.PP a 1.NP je uvedeno „Nová dveřní křídla, materiál DTD, 
natřena stávající zárubeň“. Prosíme o upřesnění, zda mají být stávající zárubně zachovány a 
repasovány, nebo zda je požadována dodávka a montáž nových zárubní dle výpisu dveří. 
Odpověď b) 
Stávající zárubně budou v upravovaných prostorách v 1.NP a 1.PP zachovány a repasovány. 
 
 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ze dne 09. 07. 2026. 
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodloužil lhůtu pro podání nabídek o osm (8) 
pracovních dnů a s ohledem na promeškání lhůty pro odpovědi na dotazy dále dle ustanovení § 98 

odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu o dva (2) pracovní dny. 
 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je tak lhůta pro podání nabídek prodloužena 
do 10.00 hod. dne 23. 07. 2026. 

 
 
 
 
Příloha 
VZ 5-2026 - Příloha č. 3 - VV_AKTUALIZACE_09_07_2026_DI_c1 
VZ 5-2026 - Příloha č. 3 - PD_doplneni_09_07_2026_DI_c1 
(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“) 


